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SOLENOID VALVE series CDF-T (NC)

Applicable to R744 (CO2).

Product Range Temperature allowed range (TS): Design Pressure (PS):
CDF-T -40°C~+150°C (-22°F to +302°F) 140 bar (2030.5 psi)
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Max. Torque: 2,5N *m

AC220-240¥
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Don’t connect
power supply to
the electrical coil
when it is not

alimenter la
bobinesiellen’est
pas connectée a la
vanne.

nicht Bestromen,
wenn sie nicht auf
dem Ventilkdrper
montiert ist.

alimentare con
tensione la bobina
elettrica quando
questa non &

alimentar la bobina
con tension eléctrica
cuando ésta no esta
montada en la

HE nogkntovaite
KaTyLUKy B CeTb 40
YCTaHOBKM Ha BEHTUb.

ACTION English Francais Deutsch Italiano Espafiol Pycckuii Chinese
Using a Retirer la vis de Zum Lésen der Utilizzando un Usando un OTKpyTUTE OTBEPTKOM A b2 22 T )%
screwdriver maintien de la Befestigungsschraube | cacciavite rimuovere | destornillador quitar | KpenexHbli1 BUHT 2% 1 T
screw off the bobine a I'aide d’un | Schraubendreher la vite usata per eltornilloquefija la KaTyLKN. TEIIEAT 5 Y

1 screw used to fix tournevis adapté. benutzen, welche die fissare la bobina al bobina al cuerpo de
the coil to the Spule am Ventilkérper | corpo valvola. la valvula.
valve body fixiert.
Before to Retirer la bobine Vor dem Einbau des Prima di connettere Antes de conectar la Mepes ycTaHOBKOM Y 1 B TE R
connect the valve | du corps de la Ventils in den la valvola nel circuito | valvula al circuito BEHTUNA CHUMUTE G IRET, S
into the circuit vanne avant de Kaltekreislauf, die frigorifero frigorifico quitar la KaTyLLKY. 2B
2 remove the I'installer dans un Spule vom rimuovere la bobina bobina eléctrica del

a electrical coil circuit frigorifique. Ventilkérper elettrica dal corpo cuerpo de la valvula.
from the valve entfernen. valvola
body
ATTENTION: ATTENTION: Ne pas ACHTUNG: Die Spule ATTENZIONE: Non ATENCION: No BHUMAHME: R ML

B R
R Lm, AhE
JHH

valve. Install it as
shown in the
figure so that the
direction of the
arrow may
become the
same.

comme indiqué sur
le schéma. Le sens
du flux et de celui
de la vanne doivent
concorder.

gezeigt installieren,
sodass Durchfluss-
richtung in Richtung
des Pfeiles ist.

Installarla come
indicato in figura
cosi che la direzione
della freccia sia
uguale alla direzione
del flusso.

Instalarlacomo se
indica en la figura
asique la direccion
de la flechaseaigual
a la del fluido.

AO0J1IXKeH coBnaaathb C
YKa3aHHbIM Ha
BeHTUNE.

mounted into the montata sulla vélvula.

valve valvola

Install the valve La vanne doit étre Das Ventil mit Installare la valvola Instalar la bobina Mpw ycTaHoBKe 22 08 AR AR

mounting the coil installée Spulenachse parallel montando |'asse montando eleje de BEHTU/IA JOMNYCKaeTcs b2k El, gk

axis parallel to verticalement, avec | zur Vertikalen della bobina la bobina paralelo al OTK/OHeHwue oT [ 28 AT T
3 the vertical axis; une tolérance de + montieren: Erlaubte parallelo all’asse ejevertical: se BepTUKaNbHOW OcK + TR Y

allowed a 15° par rapport a Toleranz ist £15°. verticale: € ammessa permite una 15°. 27E+ 15° 79

tolerance of + I’axe vertical. una tolleranza di + tolerancia de + 15°.

15°. 15°.

Keep enough Respecter I'espace Geniigend Platz Mantenere uno Mantener un Heobxoa1mo ocTasuTb {583 R 17

space above the minimum requis oberhalb der Spule spazio sufficiente espaciosuficientesob | aoctaToyHo mecTa ana i) 2 2R P8l R AT

coil to allow au-dessus de la vorsehen, um sopra la bobina per re la bobina para A@MOHTaKa KaTyLKK. AR Y3
4 service and bobine pour la Servicearbeiten zu permettere il permitirelservicio y

maintenance. maintenance. ermoglichen. servizio e la elmantenimiento de

manutenzione della la misma.
stessa.

Check the Vérifier le sens du Durchflussrichtung Controllare la Controlar la Mpu ycTaHoBKe 27 B I RS AR

direction of the fluide frigorigene des Fluids beim direzione del fluido direccién del fluido nposepbTe AT ) 44 T ]

fluid when install dans le systeme. Einbau des Ventiles quando siinstalla la cuando se instala la HanpasaeHWe NoToka Rk T

the solenoid Installer la vanne beachten. Wie im Bild valvola a solenoide. vélvula solenoide. XnagareHTa — oH &l
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screw. Respect
the max. allowed
value of torque.

maximum
recommandé.

Beachtung des max.
Drehmomentes
anziehen

il massimo valore di
coppia ammesso.

maximo de
aprietepermitido.

[0NYCTUMOrO YCUNus.

Braze the two Braser les 2 Einléten des Ventils Brasare le due Soldar las dos Mpw naiike e 4
valve connections en unter Verwendung connessioni conexiones de la nosb3yiTeck Npunoem (HEFF
connections utilisant un spezieller Legierung della valvola usando valvula usando una (SilFos15). 3awmTute SilFos15) 1545
using specific alliagespécifique (SilFos 15). Wahrend una aleacion especifica BEHTW/Ib OT Neperpesa R,
alloy (SilFos15). (type SilFos 15). des Lotvorgangs das lega specifica (SilFos (Silfos 15). Usar un MOKPOM BETOLWbIO. S A8
6 Use a wet rag on Protéger le corps Ventil mit einem 15). pafio humedo sobre VA R
the valve during de la vanne a I'aide nassen Lappen Usare uno straccio la valvula durante el
the brazing d’un chiffon umwickeln. bagnato proceso de
process mouillé durant le sulla valvola durante soldadura.
brasage. il
processo di
brasatura.
Replace the coil Replacer la bobine Die Spule auf den Riposizionare la Recolocar la bobina Mpu ycTaHoBKe o i 2 Bl s
on the valve sur le corps de la Ventilkérper bobina sul corpo sobreelcuerpo de la KaTyLUKWN Ha BEHTU/Ib W42 T
body. Using a vanne a I'aide d’un aufstecken. Mit valvola.Usando un valvula. Usando un ucnonb3ynTe OTBEPTKY. | i) [ 5 i hZ
screwdriver, tournevis adapté Schraubendreher die cacciavite, serrare la destornillador, 3aTAHUTe AT, WSk
7 tighten the en respectant le zentrale Befestigungs- | vite centrale di fijareltornillocentral. UKCHPYIOLWLMIA BUHT He HISR B Y
central fixing couple de serrage schraube unter fissaggio. Rispettare Respetarel valor npesbllwasn TP

impact to the
valve and to the
coil as it may
cause valve
failure, burn-out
and leakage
trouble due to
deformation.

8c

bobine et au corps
de la vanne sous
peine de
dysfonctionnement
s (fuite, surchauffe,
mauvais
fonctionnement).

geben, da dies
aufgrund von
Deformationen zu
Ventilausfall, Durch-
brennen oder Leckage
Problemen fiihren
koénnte.

bobina; questo puo
causare
malfunzionamento
della valvola,
bruciatura della
bobina e problemi di
trafilamento dovuti
a deformazioni

y a la bobina,
yaquepuede causar
un mal funciona-
miento de la vélvula,
rotura de la bobinay
problemas de
fugasdebido a
deformacionesintern

Ype3mepHbIX YyCUAUM,
MOCKONIbKY 3TO MOXeET
NPUBECTU K MONOMKE,
neperopaxuio nin
yTeukam B KnanaHe us-
3a gedopmauumm.

WARNING: Do ATTENTION : Ne ACHTUNG: Nur die ATTENZIONE: Non ATENCION: No BHUMAHMWE:
not apply pas alimenter la auf der Spule applicare una aplicar una tension HE ucnonbayite
different voltage bobine avec angegebene tensione diversa distinta a la que se KaTyLuKy npu

8 from the voltage d’autres tensions Spannung dalla tensione indica en la etiqueta napamerpax

a marked on the que celle indiquée anschlieRBen. indicata sulla de la bobina. 3/1eKTPONUTaHUA
coil label. sur celle-ci. etichetta della OT/NINYHBIX OT
bobina. YKa3aHHbIX Ha
KaTyLuKe.

WARNING: While ATTENTION : Ne ACHTUNG: Im Betrieb ATTENZIONE: ATENCION: Mientras BHUMAHMUE: it 2R
power is on, do jamais toucher das Gehéause nicht Mentre la bobina & la bobina Bo nsbesxaHue M, A
not touch the I'armature de la berihren. alimentata, non estdalimentada, no nopakeHus LA 5 DL

8b housing cover as bobine lorsque Verletzungsgefahr! toccare il coperchio tocar la cubierta de 3N1eKTPUYECKMM TOKOM 2145
personal injury celle-ci est della bobina; questo la He MpuKacanTecs K
may be caused alimentée (risque puo causare lesioni mismayaquepuede Kopnycy npu nogaye

de blessure). fisiche. causar NUTaHUA Ha KaTYLLUKY.
lesionesfisicas.

WARNING: Do ATTENTION : ACHTUNG: Keine ATTENZIONE: Non ATENCION: No BHUMAHME: it RNE i
not apply N’appliquer pas de tibermaRigen Krafte applicare una forza aplicar una Mpu pabote c ik K E ek
excessive force forces excessives oder StoRe auf das eccessiva e/o impatti | fuerzaexcesiva o de BeHTUNEeM \ KaTyLKoi T R A2
and/or any ou de coups a la Ventil oder die Spule alla valvola e alla impacto a la valvula He NpuKnaapiBaiTe I, "hes

BRI, b
I et 2 45 17
&

valve body is
dented after
impact or fall, the
valve body
cannot be used.

tranchants. Sile
corps de la vanne
est bosselé aprés
un impact ou une
chute, le corps de
la vanne ne peut
pas étre utilisé.

Ventilkdrper nach
einem Aufprall oder
Sturz eingedellt ist,
kann der Ventilkorper
nicht verwendet
werden.

ammaccato dopo un
impatto o una
caduta, il corpo della
valvola non puo
essere utilizzato.

esta abollado
después de un
impacto o caida, el
cuerpo de la valvula
no puede ser
utilizado.

WK NageHus, Kopnyc
KnanaHa Henb3s
MCMNO/Ib30BaTh.

interne as.

WARNING: Install | ATTENTION : ACHTUNG: Die Spule ATTENZIONE: ATENCION: Instalar BHUMAHME: it LR

the coilina Installer la bobine in einer Position Installare la bobina la bobina en una MpepoTspaTute [ 223 A ek

position where it de maniére a montieren, in der sie in una posizione posicion en donde nonagaHue Kanenb 557K Befi (157
8d will be impossible | prévenir tout nicht mit Wasser in dove sia impossibile seaimposibleelconta BOAbI Ha KaTyLLKY B =

a contact contact avec des Beriihrung kommen il contatto fra la ctoentre la mismay npouecce

between it and gouttes ou kann. stessa e gocce gotas de agua. 3KCNAyaTaumu.

water drops. projections d’eau. d’acqua.

ATENTION: ATENTION : ACHTUNG: Vermeiden | ATTENZIONE: ATENCION: Durante BHUMAHME: Bo Bpems | 4. 2zdk5)

During the Pendant le Sie wahrend des Durante il processo el proceso de YCTaHOBKM u3beraiite Ferh, iGNl

installation processus Installationsprozesses | diinstallazione, si instalacion, por YAapos Kopnyca ) A JR o )4

process, please d'installation, , dass der prega di evitare che favor evite que el KnanaHa 06 ocTpble YA, s

avoid the valve veuillez éviter que Ventilkérper auf il corpo della valvola cuerpo de la valvula TBEpAblE NPegMeTbl. ek G

body hitting le corps de la scharfe, harte colpisca oggetti duri golpee objetos duros | Ecnu Ha Kopnyce Vs L L

sharp hard vanne ne heurte Gegenstande trifft. e appuntiti. Se il y afilados. Si el KnanaHa obpasoBanacb 2, Wk
8e objects. If the des objets durs et Wenn der corpo della valvola & cuerpo de la valvula BMATVHA Nocsie yaapa R
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